
Technische Richtlinie                                   
Fernwärme-Übergabestation 

Heizung mit Warmwasserbereitung 
Witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung mit gleitender Rücklauftemperaturbegrenzung                                    

und Trinkwassererwärmung im Speichersystem 

Prinzipschema  

Schema F 
 

Biowärme Amstetten-West GmbH 
 

Entlüftungen am Hochpunkt mit Kugelhahn PN 16 
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Kombiregler 
Dimensionierung 
nach FWGG-082 

 

Warmwasser 

Kaltwasser 

Wärmezähler 
Einbau nach 
FWGG-084 

Außenfühler 

WZ 

Heizsystem 
sekundär 

Temperatur-
regler 

 

Fernwärme 
     VL      RL 
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Technische Daten 

• FW-Anschlußleistung:  ............ kW 

• Wassermenge – primär: ............ m³/h 

• Wassermenge – sekundär: ............ m³/h 

• VL + RL (sekundär):            ..... / ..... °C 
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