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Drehstromzahler

Typ 83334-3IABDA

WV: KI. B, BV: KI.2 T10916
3x230/400V  50Hz
0,25-5(100)A  3K7
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STADTwerke Amstetten, StadtwerkestraBe 2, 3300 Amstetten

Tel.: 07472 / 609, E-Mail: stadtwerke@amstetten.at, Homepage: stadtwerke.amstetten.at




“STADTwerke

Display Amstetten

Anzeigeelemente des Displays:

Energierichtung
rechts Bezug Zahler ist
links Lieferung abgeschaltet  Drehfeld
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Rundsteuerung Doppel- Opt-Out Prepayment Klemmdeckel

verbaut tarifzahler aktiv offen

Standardanzeige:

Wiederaufnahme der Netznutzung:

Ist die Kundenanlage von den Stadtwerke Amstetten abgeschaltet worden (blaue Led leuchtet),
so kann der Kunde die Anlage nach Freigabe der Stadtwerke Amstetten selbst einschalten.

Hierzu blinkt die blaue Led in der Mitte des Zahlers. Die Einschaltung erfolgt tiber den ,Ein-Taster" am Zahler.

Die Einschaltung der Anlage durch den Kunden ist eine Sicherheitsfunktion und dient zum Schutz des Kunden
und der elektrischen Anlage. )
Die Stadtwerke Amstetten sind nicht vor Ort und haben keinen Uberblick vom Zustand der Kundenanlage.

STADTwerke Amstetten, StadtwerkestraBe 2, 3300 Amstetten

Tel.: 07472 / 609, E-Mail: stadtwerke@amstetten.at, Homepage: stadtwerke.amstetten.at
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STADTwerke Amstetten, StadtwerkestraBe 2, 3300 Amstetten

Tel.: 07472 / 609, E-Mail: stadtwerke@amstetten.at, Homepage: stadtwerke.amstetten.at
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Rundsteuerung  Doppel- Opt-Out Prepayment Klemmdeckel
verbaut tarifzahler aktiv offen

Standardanzeige:

Wiederaufnahme der Netznutzung:

Ist die Kundenanlage von den Stadtwerke Amstetten abgeschaltet worden (blaue Led leuchtet),
so kann der Kunde die Anlage nach Freigabe der Stadtwerke Amstetten selbst einschalten.

Hierzu blinkt die blaue Led in der Mitte des Zahlers. Die Einschaltung erfolgt tiber den ,Ein-Taster" am Zahler.

Die Einschaltung der Anlage durch den Kunden ist eine Sicherheitsfunktion und dient zum Schutz des Kunden
und der elektrischen Anlage. )
Die Stadtwerke Amstetten sind nicht vor Ort und haben keinen Uberblick vom Zustand der Kundenanlage.

STADTwerke Amstetten, StadtwerkestraBe 2, 3300 Amstetten

Tel.: 07472 / 609, E-Mail: stadtwerke@amstetten.at, Homepage: stadtwerke.amstetten.at




